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HARMONIZATION DOCUMENT FprHD 60364-7-710
DOCUMENT D'HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT September 2009

Low-voltage electrical installations -

Part 7-710: Requirements for special installations or locations -

Medical locations

(IEC 60364-7-710:2002, modified)
Installations électriques à basse tension -

Partie 7-710: Règles pour les installations

ou emplacements spéciaux -

Locaux à usages médicaux

(CEI 60364-7-710:2002, modifiée)

Errichten von Niederspannungsanlagen -

Teil 7-710: Anforderungen für

Betriebsstätten, Räume und Anlagen

besonderer Art medizinisch genutzte

Bereiche

(IEC 60364-7-710:2002, modifiziert)
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IEC  - vuodelta  2002 ei  CENELEC  standardia  Suomessa  SFS 6000-7-710



VOTING RESULTS - FORMAL VOTE 
 

FprHD 60364-7-710:2009 (Second vote) 
Reference Document : 
IEC 60364-7-710:2002 (Modified) 
Title : 
Low-voltage electrical installations  - Part 7-710: Requirements for special installations 
or locations - Medical locations 

Submission : 2009-09-18 
Deadline : 2009-11-20 
Subsector : W27 
Project : 2282 
TC(s) : IEC/TC 64 
   CLC/TC 64 
Directive(s) : - 
Mandated : - 
Supersedes : -  

 
Results Countries   (* = with comments, ** = no answer received at CS) Total members/weighted votes 
ACCEPTANCE : AT*,BE,BG,CH,CZ,DE*,DK,EE,GB*,GR,HU*,IE,NL*,RO,SI 15 (185) 

REJECTION : ES*,FI*,FR*,IT*,NO*,PL*,SE* 7 (136) 

Abstention : CY,IS**,LT,LU**,LV,MT,PT,SK  

Evaluation Proposed implementation dates 

 All countries EEA countries doa : dor + 6 months 

1) Simple majority of members for acceptance (Yes/No) 15/7 YES 14/7 YES dop : dor + 12 months 

2) Proportion of positive weighted votes 

Sairaalatekniikan päivät 2010 Yli-insinööri 

Kari Jumppanen

Suomi äänesti vastaan , mielipiteen valmisteli ns. lääkintätilaryhmä(jäsenet 

monista sairaaloista ,suunnittelijoista ,urakoitsijoista ja tarkastajista)

Päätöksen teki  sähkökomitea SK 64 , jossa myös  SSTY  ry:n  edustus 



FI    General The Finnish National Committee votes 
against this proposal for following 
reasons: 
 

1  We think there are many 
unnecessary modifications on 
IEC 60364-7-710: 2002. We have 
commented them in several technical 
comments in previous stages, but the 
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Suomella  paljon  teknisiä  huomautuksia  mutta myös  työryhmän  

työskentelyyn liittyviä  yleishuomautuksia 

Jatko  epäselvä vaihtoehdot  selviävät  keväällä  2010 



OSIEN JA 

LUKUJEN

NUMEROT

VOIMASSA OLEVA  IEC 

-julkaisu
Voimassa oleva 

CENELEC-julkaisu

Valmisteilla

oleva 

julkaisu

osa 1 IEC 60364-1:2005 HD 60364-1:2009

Osa 4

Osa 4-41 IEC 60364-4-41 2005 HD 60364-4-41:2007

Osa 4-42 IEC 60364-4-42:2001 HD 60364-4-42:2004 IEC 60364-4-42 

CDV&prHD

Osa 4-43 IEC 60364-4-43:2008 HD 60364-4-43:2004 FprHD 60364-

4-43:2009

Osa 4-44 IEC 60364-4-44:2007 HD60364-4-443:2006 FprHD 60364-

4-444:2009

osa 5

Osa 5-51 IEC 60364-5-51:2005 HD 60364-5-51:2008

Osa 5-52 IEC 60364-5-52:2001 HD384.5.52:1995 IEC FDIS

Osa 5-53 IEC 60364-5-53:1998 HD384.5.537:1998

HD60364-5-534:2008

Osa 5-54 IEC 60364-5-54:2002 HD60364-5-54:2007 IEC CD

Osa 5-55 IEC 60364-5-55: 2008 HD60364-551:2009



OSIEN JA 

LUKUJEN

NUMEROT

VOIMASSA OLEVA  IEC -

julkaisu
Voimassa oleva 

CENELEC-julkaisu

Valmisteilla

oleva julkaisu

osa 7

7-701 IEC 60364-7-701:2006 HD60364-7-701:2006

7-702 IEC 60364-7-701:2006 HD384.7.702:2002

7-703 IEC 60364-7-701:2004 HD60364-7-703:2004

7-704 IEC 60364-7-701:2005 HD60364-7-704:2006

7-705 IEC 60364-7-701:2005 HD60364-7-705:2007

7-706 IEC 60364-7-701:2005 HD60364-7-706:2007

7-708 IEC 60364-7-701:2008 HD60364-7-708:2009

7-709 IEC 60364-7-701:2007 HD60364-7-709:2009

7-710 IEC 60364-7-701:2002 prHD60364-7.710

7-711 IEC 60364-7-701:1998 HD384.7.711:2003
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Lisää huomiota  sairaalan kriittiseen 
sähkönjakeluun ja käytettävyyden 
varmistamiseen  erityisesti  ATK –
pohjaiset laitteet  ja järjestelmät .

TILALUOKITUS  perustuu  enemmän  
sähkönjakelun varmuuteen   

Ryhmä  0  sähkökatko  ei  aiheuta vaaraa  eikä lääkintälaitteita  liitetä 
potilaaseen 
Ryhmä  1  sähkökatko  ei  aiheuta vaaraa ja sähkökäyttöisiä 
lääkintälaitteita liitetään  ulkoisesti potilaaseen 
Ryhmä 2   sähkökatko voi aiheuttaa vaaraa elintärkeä hoidon tai 
kirurgisen toimenpiteen yhteydessä tai sydämen läheisessä  
toimenpiteessä 


