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Oulun yliopistollinen sairaala

ÅKaukolämpöä n. 66 000 Mwh

ÅSähköä n. 36 000 Mwh

ÅHöyryä n. 4 200 Mwh

ÅVesi n. 250 000 m 3

ÅEnergian kulutus n. 170 Kwh/rm 3



Mittariraportti [Yleiskatsaus]

Asiakas Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Alkupäiväys 14.1.2010 0:00

Solmu OYKS [Muut mittarit] Loppupäiväys 15.1.2010 0:00

Polku Oulun yliopistollinen sairaala > OYKS > Sähköenergia PKL kenttä 12 Näyttötarkkuus 60 minuuttia

Tekijä Kettunen, Juhani Tulostuspäiväys 25.1.2010 12:56
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Mittariraportti [Yleiskatsaus]

Asiakas Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri Alkupäiväys 14.1.2010 0:00

Solmu OYKS [Päämittari] Loppupäiväys 15.1.2010 0:00

Polku Oulun yliopistollinen sairaala > OYKS > Höyryenergia, länsi Näyttötarkkuus 60 minuuttia

Tekijä Kettunen, Juhani Tulostuspäiväys 25.1.2010 12:59
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Jäähdytysjärjestelmän menoveden 
optimointi. (insinöörityö)

ÅVedenjäähdytysyksikön menoveden 
lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan 
mukaan ( 8 ï12oc ) 

ÅJäähdytyskauden aikana sähkönsäästöä n. 
1Mwh/ilma m 3.


